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La marque d'accréditation du COFRAC ne psut étre réutilisée en dehors de ce rapport d'essai
RAPPORT D'ANALYSES D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE

Tenant comple des paramélres accrédités et non accrédités, la déclaration de conformité (conciusion) n'est pas couvearte par l'accréditation.
Les résultats et les commentaires ne concement que I'échantilion soumis a 'analyse et ne tiennent pas compte de fincertitude de mesure
* Laboratoire agréd par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions de 'arrélé du 27 octobre 2011.

Anaiyse effectude pour le compte de : MAIRIE de PRATO Di GIOVELLINA
20218 U PRATU DI GHJUVELLINA

Numéro de faboratoire : 167041 Code client : L10163
Type de visite : BAC (Code Santé Publique Arrété du 11 janvier 2007) Date de prélevement : 30/10/25
Code prélévement ARS : Heure de prélévement : 08H10
Lieu de prélevement : ROBINET CUISINE CHEZ MR COLONNA Date de réception : 30/10/25
Localisation : : Prélevé selon FDT 90520a par: LCN
Unité de gestion : _Datedébutdanalyse:  30/10/25

~ Paramétres recherchés ~ Résultats Unités ::;::;T:u:;; ~ Méthodes

Paramétres bactériologiques
Bactéries aérobies revivifiables & 22°C a 0 UFC/mL NF EN 150 1222
Bactéries aérobies revivifiables & 36°C o 4 UFC/mL 0PSO
Escherichia coli o 0 UFC/100mL 0 (VL) »MOP R3.04
Califormes totaux a 0 UFC/100mL 0(RQ) N 10P. R3-01
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs a Q UFC/100mL 0(RQ) W1 MOP-R3G?
Entérocoques intestinaux a 0 UFC/100mL 0{vL) N (40P R3 08

Paramétres physico-chimigues

Chlore libre in situ =] 0,07 mg.L" NF ENTIO T3
Chlore total in situ o 0,08 mgL’ NF EM 150 7802
pH mesuré a 17,8°C in sitis o 7.8 NFENIZD 10823
Température de l'eau in situ o 17.9 C 1OP RS54

CONCLUSION : Résultats conformes 4 la législation sur les parameétres mesurés.

Fait a BASTIA, le 03/11/25
La responsable dy Laborateire,

E. TAWBINI
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Seules las analyses repérées par le symbdie 2 sont réall sous la couvert de I b La reproduction da ce In a'anatyse n'est autorisée qua sous 2a forma inldgrate.



